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Verze 01 (15. zari 2022)
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Aktualizovana ¢ast 5.5.2 Uvod do komunikace s méficem/CT (pfidana
poznamka o pozadavcich na instalaci CT)
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Poznamky k této prirucce

1 Poznamky k této prirucce

1.1 Rozsah platnosti

Tato pfirucka je nedilnou soucésti stiidace. Poskytuje informace o
montazi, instalaci, uvedenido provozu, udrzbé a chybach
produktu. Pfed zahdjenim provozu siji prosim peclive prectéte.

X3-Hybrid-10.0-D
X3-Hybrid-10.0K-D
X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-12.0-M

X3-Hybrid-5.0-D X3-Hybrid-5.0-M X3-Hybrid-10.0-M

X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-8.0-M X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-15.0-M

Poznamka: Rada ,X3-Hybrid” oznacuje stfida¢ pro ukladani
energie, ktery podporuje fotovoltaiku pfipojenou k siti.
,5.0"znamend 5,0 kW.
,10.0K-D"je vsouladusC10/11.
,D“znamends,DCvypinacem’, ,M” znamena externé
pfipojeny s X3-Matebox.
Stfida¢ o vykonu 15,0 kW splfiiuje thajské predpisy PEA/MEA
tykajici se pfipojenik siti.
Tuto prirucku mejte kdykoli k dispozici.

1.2 Cilové skupina

Tato pfiruc¢ka je ur¢ena pro koncové zakazniky a kvalifikované
elektrikafe. Ukony popsané v této piiru¢ce mohou provadét pouze
kvalifikovanielektrikafi.

1.3 Pouzité symboly

Vtomto dokumentu jsou uvedeny nasledujici typy bezpecnostnich
pokynt a obecnych informaci, které jsou popsany nize:

Nebezpedi!
Nebezpeci”oznacuje nebezpecnou situaci, kterd,
pokud sejinevyhnete, bude mit za nasledek vysokou

mirurizika, jako je vdzné zranéninebo dokonce smrt.

Varovani!
NVarovani” oznacuje nebezpecnou situaci, kterd,
pokud sejinevyhnete, mize mit za nasledek vézné

zranéninebo smrt.
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